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Bijlage 14.4

Eisen sectiekast BRU

Waarde

1 Kast BRU-1965-SK01
1 Ventilatie

1 Locatie

1 Dak

2 Aantal

1 Twee rond 120mm

3 Voeding

1
Kastvoeding

2 IP55

3 Kleur

1 RAL 7035 laagdikte 60-80um

4 Afmetingen

1

5 Materiaal buitenkast

1 RVS 2mm

6 Materiaal binnenkast

1 Alu 2mm

7 Combi antenne

1 GSM

1

2 Connector SMA-male

2 Wifi

geschakeld door 
beheersysteem

1.200 x 1.400 x 600 mm (H x 
B x D)

800Mhz LTE low, 868Mhz, 
900Mhz GSM/GPRS, 1800Mhz 
GSM/GPRS, 2100Mhz UMTS, 
2600Mhz LTE high
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1 2,4Ghz

2 Connector SMA-male R/P

3 GPS

1 Actieve antenne 25dB

2 Voeding 5V

3 Connector SMA-male

4 Plaats antenne

1 Linker zijwand

5 Lengte kabels

1 3 keer 3 meter RG174

6 Type

1 Puckantenne 20-KB1500RP

8 Slot

1

9 Documenthouder

1

### Montagepaneel

1

### Dak

1

### Rest specs zoals

1 Staka RRH2

2 Fundering

1 Afmetingen

1

Zwenkhevel met 
driepuntsluiting en halve euro 
profielcilinder

Op linkerdeur binnenzijde 
gemonteerd

15mm Betonplex op 
achterwand links en rechts 
gemonteerd

plat dak afgeschuind 45 
graden

Bevestigingsgaten t.b.v. de 
fundering 1.360 x 400 mm. 
Boutgaten Ø16 mm
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2 Materiaal

1 RVS

3 Linkersectie

1 Energie

1 Groepen

1 10A automaat Hoofdvoeding

2 6A automaat Groep11

3 6A automaat Groep12

4 6A automaat Groep13

5 6A automaat Kastvoeding

2 DC voeding

1 24Vdc 3A Kastvoeding

2 12Vdc 3A Kastvoeding

3 5Vdc 5A Kastvoeding

3 Meten

1 Spanning alle groepen tbv beheer

2 Stroom alle groepen tbv beheer

3 Spanning alle laagspanning tbv beheer

2 Glas

1 Glaslade

1 SM Lade typenummer

2 MM Lade typenummer

3 Verwarming

1 Elektrisch

1 230V 550 Watt Kastvoeding

2 Schakeling

1 Door beheerserver aan/uit

3 Temperatuur

1 Meten door beheerserver 8 bits: -40 - +86 C

4 Aansluiting
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1 Elektrisch

1 RA Wandcontactdoos Groep5 Kastvoeding

4 Rechtersectie

1 Groepen

Groep11 Verdeeldoos 5-voudig 6A

Groep12 Verdeeldoos 5-voudig 6A

Groep13 Verdeeldoos 5-voudig 6A

2 Beheer input

1 Spanningsmeting

1 Groep11 8 bits 0-255Vac

2 Groep12 8 bits 0-255Vac

3 Groep13 8 bits 0-255Vac

4 Groep14 8 bits 0-255Vac

5 Groep15 8 bits 0-255Vac

6 Laagspanning 5 V 8 bits 0-8Vdc

7 Laagspanning 12 V 8 bits 0-18Vdc

8 Laagspanning 24 V 8 bits 0-40Vdc

2 Stroommeting

1 Groep11 8 bits 0-16Aac

2 Groep12 8 bits 0-16Aac

3 Groep13 8 bits 0-16Aac

4 Groep14 8 bits 0-16Aac

5 Groep15 8 bits 0-16Aac

6 Laagspanning 5 V 8 bits 0-5Adc

7 Laagspanning 12 V 8 bits 0-5Adc

8 Laagspanning 24 V 8 bits 0-5Adc

3 Deur contacten

1 Linkerdeur open/dicht

2 Rechterdeur open/dicht

4 Temperatuur

1 Binnen 8 bits: -40 - +86 C
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2 Verwarming 8 bits: -40 - +86 C

3 Buiten 8 bits: -40 - +86 C

6 Vochtigheid

1 Binnen 8 bits 0-100%

2 Buiten 8 bits 0-100%

7 Voeding

1 Hoofdvoeding

8 Wegvallen voeding

1 Na 20mS ontbreken voeding Melding

2 Geen UPS

3 Beheer output

1 Lamp

1 LED wit links aan/uit

2 LED wit rechts aan/uit

2 Verwarming

1 550 Watt aan/uit

3 Ventilator

1 Links aan/uit

2 Rechts aan/uit

4 Communicatie 

1 RS485

1 Binnen de sectiekast

5 Beheer

1 Kast

1 Beheer Node

1 SYS:XN

2 Protocol

1 RS485

Beheer Node krijgt 
voeding uit de 
hoofdvoeding
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1 P1, S0

2 SNMP

1 V2c

3 Snelheid

1 Update waardes

1 1Hz

4 Centrale server

1 Beheersoftware

1 SYS:XS

2 Database

1 MySQL

3 Merk en type

1 Dell PowerEdge R210II

4 SNMP versie

1 SNMP v2c

5 SNMP software

1 Zabbix 2.3

6 OS Linux

1 Ubuntu 12.04

7 ITIL

1 Topdesk 5.4

5 Presentatie

1 Web-based

1 Firefox, Chrome

6 Rapportages

1 Volgens opgave BRU

6 Bekabeling

1 Goten

1
Alle bekabeling in kabelgoten

2 Kleurcodes voeding

1 Blauw=Nul
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2 Bruin=Fase

3 Groen/Geel=Aarde

4 Rood=plus laagspanning

5 Zwart=min laagspanning

3 Rangeerpaneel

1

4 Normen

1 NEN1010

2 HIB 1.0

3 IEC60364

5 Aarding

1 Kast

1 Aansluiten op veiligheidsaarde

2 Deuren

1

3 Voldoet aan norm

1 NEN1010

2 IEC60364

7 Labeling

1 Kast

1 Waterproof label buitenzijde Volgens standaard BRU

2 Groepen

1 Groeplabel op verdeeldozen Volgens standaard BRU

2 Groeplabel op automaten Volgens standaard BRU

3 Glaslades

1 Labels op glaslades Volgens standaard BRU

4 Kabels

Na iedere glaslade of 
netwerkswitch een 
rangeerpaneel

Met minimaal 2,5mm2 
aansluiten op kast
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1 Koperkabels Volgens standaard BRU

2 Glaskabels Volgens standaard BRU



Wisselverwarming Opstelterrein

Heidelberglaan

Padualaan

Galgenwaard

GPSM 205.2

GPSM 209.2

GPSM 207.2

GPSM 205.1

vzl 1 - 4
vzl 45 - 52

vzl 1 - 4
vzl 45 - 52

pos. 1 - 4
pos. 5 - 12

pos. 1 - 4
pos. 5 - 12

vzl 1 - 4

vzl 45 - 52

vzl 1 - 4

vzl 45 - 52

GPSM 213.1

Kromme RijnKromme Rijn

GPSM 207.1

vzl 1 - 4
vzl 37 - 44

vzl 1 - 4
vzl 37 - 44

pos. 1 - 4
pos. 5 - 12

pos. 1 - 4
pos. 5 - 12

pos. 13 - 16
pos. 17 - 24

pos. 13 - 16
pos. 17 - 24

pos. 1 - 8pos. 1 - 8vzl 1 - 8vzl 1 - 8

pos. 13 - 20pos. 13 - 20vzl 1 - 8vzl 1 - 8

vzl 1 - 8vzl 1 - 8

pos. 1 – 8pos. 1 – 8

pos. 13 - 20pos. 13 - 20

vzl 1 - 8vzl 1 - 8

vzl 1 - 8vzl 1 - 8

pos. 13 - 20pos. 13 - 20vzl 1 - 8vzl 1 - 8

pos. 1 - 8pos. 1 - 8vzl 1 - 8vzl 1 - 8

vzl 1 - 4

vzl 53 - 60

vzl 1 - 4

vzl 53 - 60

vzl 1 - 4
vzl 53 - 60

vzl 1 - 4
vzl 53 - 60

pos. 13 - 16
pos. 17 - 24

pos. 13 - 16
pos. 17 - 24

vzl 1 - 4

vzl 45 - 52

vzl 1 - 4

vzl 45 - 52

vzl 1 - 4
vzl 45 - 52

vzl 1 - 4
vzl 45 - 52

pos. 1 - 4
pos. 5 - 12

pos. 1 - 4
pos. 5 - 12

UMCUUMCU

SK209SK209

SK205SK205

SK211SK211

SK207SK207

SK213SK213

vzl 1 - 4

vzl 61 - 68

vzl 1 - 4

vzl 61 - 68

GPSM 217.1

pos. 13 - 16
pos. 17 - 24

pos. 13 - 16
pos. 17 - 24

vzl 1 - 4

vzl 61 - 68

vzl 1 - 4

vzl 61 - 68

vzl 1 - 4

vzl 69 - 76

vzl 1 - 4

vzl 69 - 76

P+R UithofP+R Uithof SK217SK217

GPSM 211.2GPSM 211.1

GPSM 215.2

GPSM 213.2

GPSM 215.1
pos. 13 - 16
pos. 17 - 24

pos. 13 - 16
pos. 17 - 24

pos. 1 - 4
pos. 5 - 12

pos. 1 - 4
pos. 5 - 12

pos. 1 - 8pos. 1 - 8vzl 1 - 8vzl 1 - 8

pos. 13 - 20pos. 13 - 20vzl 1 - 8vzl 1 - 8

vzl 1 - 8vzl 1 - 8

pos. 1 – 8pos. 1 – 8

pos. 13 - 20pos. 13 - 20

SK215SK215

Vzl 1 - 8Vzl 1 - 8

pos. 1 – 8pos. 1 – 8

pos. 13 - 20pos. 13 - 20

vzl 1 - 4

vzl 53 - 60

vzl 1 - 4

vzl 53 - 60

vzl 1 - 4

vzl 53 - 60

vzl 1 - 4

vzl 53 - 60

Opstelterrein

GPSM 217.2
pos. 1 - 8pos. 1 - 8vzl 1 - 8vzl 1 - 8

pos. 13 - 20pos. 13 - 20vzl 1 - 8vzl 1 - 8

vzl 1 - 8vzl 1 - 8

GPSM219.2

vzl 1 - 8vzl 1 - 8

pos. 1 – 8pos. 1 – 8
GPSM219.5

Pos. 1 - 96Pos. 1 - 96

vzl 1 - 96vzl 1 - 96

GPSM219.1

pos. 1 - 4
pos. 5 - 12

pos. 1 - 4
pos. 5 - 12

pos. 1 - 4
pos. 5 - 12

pos. 1 - 4
pos. 5 - 12

pos. 13 - 16
pos. 17 - 24

pos. 13 - 16
pos. 17 - 24

vzl 1 - 4

Vzl 69 - 76

vzl 1 - 4

Vzl 69 - 76

Pos. 1 - 96Pos. 1 - 96

vzl 1 - 96vzl 1 - 96

vzl 1 - 2vzl 1 - 2

pos. 13 - 16
pos. 17 - 24

pos. 13 - 16
pos. 17 - 24
pos. 1 - 4
pos. 5 - 12

pos. 1 - 4
pos. 5 - 12

GPSM 207.3 OS SorbonnelaanGPSM 208.3

GPSM 209.3

vzl 1 - 2vzl 1 - 2pos. 1 - 2pos. 1 - 2 vzl 1 - 2vzl 1 - 2pos. 1 - 2pos. 1 - 2

pos. 3 - 4pos. 3 - 4

vzl 1 - 2vzl 1 - 2

vzl 1 - 2vzl 1 - 2

pos. 1 - 2pos. 1 - 2

GPSM 215.3

GPSM 217.3
pos. 1 - 2pos. 1 - 2vzl 1 - 2vzl 1 - 2

pos.1 - 2pos.1 - 2

GPSM 210.3

vzl 1 - 2vzl 1 - 2

vzl 1 - 2vzl 1 - 2pos. 3 - 4pos. 3 - 4

pos. 1 - 2pos. 1 - 2

vzl 1 - 2vzl 1 - 2

OS UniversiteitswegOS Universiteitsweg

WKZWKZ

SK219SK219

GPSM219.4

Beweegbare hekken                                     
 Opstelterrein

GPSM221.4

SK221SK221

pos. 5 - 6pos. 5 - 6

pos.  1 -2pos.  1 -2

vzl 1 - 2vzl 1 - 2

vzl 1 - 2vzl 1 - 2

GPSM217.4

pos. 1 - 2pos. 1 - 2

vzl 1 - 2vzl 1 - 2

vzl 1 - 2vzl 1 - 2

pos. 1 - 2pos. 1 - 2

pos. 3 - 4pos. 3 - 4

vzl 1 - 2vzl 1 - 2

OS Bleekstraat

GPSM 101.2GPSM 101.1      

                                                          Centrumzijde

GPSM 203.2

GPSM 201.2

GPSM 201.1

GPSM 203.1

vzl 1 - 4
vzl 29 - 36

vzl 1 - 4
vzl 29 - 36

pos. 13 - 16
pos. 17 - 24

pos. 13 - 16
pos. 17 - 24

pos. 1 - 4
pos. 5 - 12

pos. 1 - 4
pos. 5 - 12

pos. 1 - 8pos. 1 - 8

pos. 1 - 8pos. 1 - 8

vzl 1 - 8vzl 1 - 8

pos. 13 - 20pos. 13 - 20vzl 1 - 8vzl 1 - 8

vzl 1 - 8vzl 1 - 8

pos. 1 – 8pos. 1 – 8

pos. 13 - 20pos. 13 - 20

pos. 13 - 16
pos. 17 - 24

pos. 13 - 16
pos. 17 - 24

vzl 1 - 4

Vzl 37- 44

vzl 1 - 4

Vzl 37- 44

vzl 1 - 4
vzl 37 - 42

vzl 1 - 4
vzl 37 - 42

pos. 1 - 4
pos. 5 - 12

pos. 1 - 4
pos. 5 - 12

pos. 1 - 96pos. 1 - 96

SK203SK203

SK201SK201

GPSM 102.1
pos. 13 - 20pos. 13 - 20

Stad inStad in

TEJTEJ

SK101SK101 SK102SK102

TEJTEJ

vzl 1 - 8vzl 1 - 8

GPSM 201.3

GPSM 204.3GPSM 203.3

vzl 1 - 2vzl 1 - 2

pos. 1 - 2pos. 1 - 2
vzl 1 - 2vzl 1 - 2

pos. 3 - 4pos. 3 - 4
vzl 1 - 2vzl 1 - 2pos. 1 - 2pos. 1 - 2

vzl 1 - 2vzl 1 - 2

pos. 1 - 2pos. 1 - 2

Vaartsche RijnVaartsche Rijn

Stad uitStad uit

GPSM 101.3

OS Utrecht

GPSM 202.3

Vzl. 1 - 2Vzl. 1 - 2

vzl 1 - 2vzl 1 - 2

vzl 1 - 2vzl 1 - 2

pos. 1 - 2pos. 1 - 2

vzl 1 - 2vzl 1 - 2pos. 3 - 4pos. 3 - 4

pos. 3 - 4pos. 3 - 4

vzl 1 - 2vzl 1 - 2

Wisselbesturing Centrumzijde

GPSM 212.3

GPSM201.4
pos. 1 - 2pos. 1 - 2

OS Koningsweg

vzl 1 - 8vzl 1 - 8

GPSM 223.1

vzl 1 - 4

vzl 29 - 36

vzl 1 - 4

vzl 29 - 36

vzl 1 - 4
vzl 37 - 44

vzl 1 - 4
vzl 37 - 44

vzl 1 - 4

vzl 61 - 68

vzl 1 - 4

vzl 61 - 68

vzl 1 - 4

vzl 61 - 68

vzl 1 - 4

vzl 61 - 68

SK223SK223

KoningswegKoningsweg

Wisselverwarming van Scheltemabaan

GPSM 230.4

Nicolaas Beetsstraat Beweegbaar hek

GPSM 229.4

Bleekstraat

GPSM 228.4

Accesswitch Blokbeveiliging AHOB

GPSM 227.3

Beweegbaar hek Oude Houtensepad

GPSM 226.4

Beweegbaar hek Rijndijk

Beweegbaar hek Fietspad
tussen de Rails

GPSM 224.4

GPSM 225.4

SK224SK224

SK225SK225

SK226SK226

SK228SK228
SK229SK229

SK230SK230

SK202SK202

SK204SK204

SK208SK208

SK210SK210

SK212SK212

GPSM 223.2

vzl 1 - 8vzl 1 - 8

pos. 1 – 8pos. 1 – 8

pos. 13 - 20pos. 13 - 20

Patch 1 - 4 / 93 - 96 Patch 1 - 4 / 93 - 96

GPSM 223.3
pos. 1 - 2pos. 1 - 2

vzl 1 - 8vzl 1 - 8

pos. 13 - 20pos. 13 - 20

Stad inStad in

Stad uitStad uit

GPSM 214.3

SK214SK214

Beweegbaar hek
2 Vezels uitlassen richting 

dichtstbijzijnde kast

GPSM231.4

SK231SK231
pos. 1 - 2pos. 1 - 2

Wisselsturing Halte P+R en Opstelterrein

GPSM232.3

SK232SK232

Wisselverwarming Centrumzijde

GPSM233.4

SK233SK233

OPDR.GEVER:

De Groot Camerasystemen

Project: BRU

Omschrijving: Vezelplan

Tekening nr.:

Ver. Datum Getekend Ver. Datum Getekend Ver. Datum Getekend
1.0 25-08-2015

Vzl 1 – 4
Vzl 29 - 36

Vzl 1 – 4
Vzl 29 - 36

pos. 1 - 4
pos. 5 - 12

pos. 1 - 4
pos. 5 - 12

pos. 13 - 16
pos. 17 - 24

pos. 13 - 16
pos. 17 - 24

Vzl 1 – 4
Vzl 29 - 36

Vzl 1 – 4
Vzl 29 - 36

GPSM 209.1
pos. 13 - 16
pos. 17 - 24

pos. 13 - 16
pos. 17 - 24
pos. 1 - 4
pos. 5 - 12

pos. 1 - 4
pos. 5 - 12

vzl 1 - 8vzl 1 - 8

vzl 1 - 8vzl 1 - 8

pos. 1 - 2pos. 1 - 2

vzl 1 - 2vzl 1 - 2vzl 1 - 2vzl 1 - 2

pos. 3 – 4pos. 3 – 4

GPSM223.4

pos. 13 - 16
pos. 17 - 24

pos. 13 - 16
pos. 17 - 24

pos. 1 - 4
pos. 5 - 12

pos. 1 - 4
pos. 5 - 12

pos. 1 - 2pos. 1 - 2

pos. 1 - 2pos. 1 - 2

vzl 1 - 2vzl 1 - 2 vzl 1 - 2vzl 1 - 2

GPSM223.3

pos. 1 - 2pos. 1 - 2

pos. 3 - 4pos. 3 - 4pos. 1 - 2pos. 1 - 2 vzl 1 - 2vzl 1 - 2

vzl 1 - 2vzl 1 - 2

vzl 1 - 2vzl 1 - 2

vzl 1 - 2vzl 1 - 2

pos. 1 - 2pos. 1 - 2

pos. 3 - 4pos. 3 - 4 vzl 1 - 2vzl 1 - 2

Vzl 1 - 2Vzl 1 - 2 pos. 1 - 2pos. 1 - 2

vzl 1 - 2vzl 1 - 2

vzl 1 - 2vzl 1 - 2 pos. 1 - 2pos. 1 - 2

1.1 01-09-2015

pos. 1 - 4
pos. 5 - 12

pos. 1 - 4
pos. 5 - 12

pos. 1 - 4
pos. 5 - 12

pos. 1 - 4
pos. 5 - 12

pos. 13 - 16
pos. 17 - 24

pos. 13 - 16
pos. 17 - 24

Vzl 1 – 4
Vzl 29 - 36

Vzl 1 – 4
Vzl 29 - 36

Vzl 1 – 4
Vzl 29 - 36

Vzl 1 – 4
Vzl 29 - 36

GPSM 102.2

vzl 1 - 8vzl 1 - 8

pos. 1 - 8pos. 1 - 8

vzl 1 - 8vzl 1 - 8

pos. 13 - 20pos. 13 - 20

pos. 3 - 4pos. 3 - 4

vzl 1 - 2vzl 1 - 2

Vzl. 1 - 2Vzl. 1 - 2

vzl 1 - 2vzl 1 - 2 pos. 1 - 2pos. 1 - 2

Wisselverwarming Halte P+R

GPSM232.4

SK232SK232

vzl 1 - 2vzl 1 - 2 pos. 1 - 2pos. 1 - 2

pos. 7 - 8pos. 7 - 8 GPSM219.3
pos. 1 - 2pos. 1 - 2

vzl 1 - 2vzl 1 - 2

pos. 3 - 4pos. 3 - 4
vzl 1 - 2vzl 1 - 2

pos. 3 - 4pos. 3 - 4

vzl 1 - 2vzl 1 - 2

Vzl 1 - 2Vzl 1 - 2 pos. 3 - 4pos. 3 - 4

Vzl 1 - 2Vzl 1 - 2 pos. 1 - 2pos. 1 - 2

vzl 1 - 2vzl 1 - 2

pos. 5 - 6pos. 5 - 6

1.2 11-09-2015
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